DIAGRAMA UNIFILAR TRANSFORMADOR
PROVISORIO - 300 kVA

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO
POTENCIA: 225 kVA
Q TENSOES NOMINAIS: 34,5kV - 127/220V

TP DO TRANSFORMADOR DE 34,5kV

PROTECAO
4x[(3x95)+ (95)] m.m? - EPR 1KV GERAL 800 A

EM ELETRODUTO PVC RIGIDO

@) N D
0251P CHAVE FUSIVEL INT-NSCF-TTPR | D g
C
g APARENTE ﬁH\ CARGAS
C
C
C

N1/DN3-CF 27kV -300 A  Drt56—465m_
B/300-12m :% | B/300 - 12m|

D
D)
D
3x02CA-34,5kV %
D
D)

4x@2.2" - (75mm)

85 m
CX. GN ALONGADA

PARA-RAIOS | |, —

, 3
TIPO POLIMERICO | | ) Eff’;ﬁf -
127KV - 10 kA

#40mm?
g 1.1/4"

3x02CA-34,5kV
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PONTO DERIVAGAO - EXISTENTE;
POSTO DE TRANSFORMAGAO 3x300kVA-127/220V-34,5KV - PARTICULAR -

PROVISORIO A SER INSTALADO;

CAIXA PARA DISJUNTOS DE PROTEGCAO A SER INSTALADA NO POSTE;
CNPJ: 19.629.086/0001-44

CREA-PR: 56266
Telefone: (46)99973-1485

pivaengenharia@gmail.com

NOTAS:
- AS ENTRADAS DE SERVICO PARA CONEXOES TEMPORARIAS ATENDIDAS EM ALTA TENSAO, COM
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