DIAGRAMA UNIFILAR TRANSFORMADOR
PROVISORIO - 75 kVA

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO
POTENCIA: 75 kVA

TENSOES NOMINAIS: 34,5kV - 127/220V
Q TP DO TRANSFORMADOR DE 34,5kV
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3x02CA-34,5kV
REDE COPEL

Q PONTO DERIVAGCAO - EXISTENTE;
POSTO DE TRANSFORMAGAO 3x75kVA-127/220V-34,5KV - PARTICULAR -

PROVISORIO A SER INSTALADO; ~
CAIXA PARA DISJUNTOS DE PROTECAO A SER INSTALADA NO POSTE;

NOTAS: ) ) X CNPJ: 19.629.086/0001-44
- ASENTRADAS DE SERVICO PARA CONEXOES TEMPORARIAS ATENDIDAS EM ALTA TENSAO, COM CREA-PR: 56266
POTENCIA DE TRANSFORMACAO DE ATE 300 KVA, LIGADAS POR PERIODO IGUAL OU INFERIOR A 90 .
DIAS, NAO NECESSITAM ESTAR, OBRIGATORIAMENTE, DENTRO DOS PADROES CONSTRUTIVOS Telefone: (46)99973-1 485
ESTABELECIDOS NAS NTCS — NORMAS TECNICAS COPEL, POREM, DEVERAO ATENDER OS

REQUISITOS MINIMOS DE SEGURANGA E INVIOLABILIDADE; pivaengenharia@gmail.com

0 RELATORIO DE ENSAIO DO TRANSFORMADOR DEVERA ESTAR DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE ENGENHARIA Pato Branco - Pr
(1 ANO) OU, CASO MAIS DE 1 ANO, SER DE UM TRANSFORMADOR QUE FOI LIGADO E USADO NO
ULTIMO ANO ANTES DA DATA DA LIGACAO EM QUESTAO; TITULO RESPONSAVEL TECNICO: CONTRATANTE:
Assinado digitalmente por CRISTIANO
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ENDEREGO NOTAS: PRANCHA
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TRANSFORMADOR PARTICULAR 75 kVA PROVISORIO
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